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SWIADECTWO
Nr OS l42llCUEl17

potwierdzającerże z

kocioł wodny Ępu Bio Stim 20
z automaĘcznym podawaniem paliwa

o nominalnej mocy cieplnej 20 kW opalarry biomasą w postaci sprasowanej (pelet) łpu C
Symbole: PKWiU 25.21.1

PN-EN 303-5:20|2

produkowany przez:

DEFRo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Solec 241253,00-403 Warszawa

Spełnia wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badń Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badń nr:
83ll7-LG,,Badania typu kotłów Bio Slim 10, 15 i20 z automatycznym podawaniem paliwa. Badania typu kotła Bio Slim 20
z altomaĘ cznym podawaniem paliwa. ".

Swiadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent
w produkowanym urządzeniu w stosunku do vządzeń poddanych
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 06.2017 do 06.2020
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nie wprowadza żadnych zmian technicznych
badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
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SWIADECTWO
Nr OS l421lCUEl17

Zahłęs uzyskiwanych parametrów cieplnych i emisyjnych kotła typu Bio Slim 20
o nominalnej mocy cieplnej 20 kW spehia wymagania klasy 5

zawar§chw normię PN-EN 303-5:2012.

") w przeliczenil na l0oń udziału tlenu w spalinach suchych
")dotyczy obciązenia obniźonego < 30% nominalnej mócy cieplnej
"") dotyczy tylko mocy nominalnej
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Parametr Miano

Uryskana wartość Wymagania
norm

i przepisówBio Slim 20

cB

biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C

ai MJ/kg 19,2 >l7

A' % 0,2 < 0,5

w' % 5,8 ś12
Moc cieplna*o kW 20,4 5r3** +8% QN

Sprawność q * % 90,8 88r9" > 88,3

Ń
a

tr]

Co

mg/m3

152 475" < 500

No* 233 182" bez wymagań

oGC 3,5 4** <20

Pył ***
18 36*" <40


